
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής από ορυκτή ίνα στα κτίρια του 
Γ.Ν.Θ “Ιπποκράτειο”

 

Το  Νοσοκομείο  μας  πρόκειται  να  προβεί  σε  προμήθεια  και  τοποθέτηση

ψευδοροφής  από  ορυκτή  ίνας  με  μεταλλικό  σκελετό  στους  χώρους  του

Νοσοκομείου, σύμφωνα με την κατωτέρω τεχνική περιγραφή.

Μειοδότης  αναδεικνύεται  ο  προσφέρων τη  χαμηλότερη  τιμή  ανά τετραγωνικό

μέτρο για το σύνολο της εργολαβίας. 

Ο ανάδοχος, οφείλει να λάβει γνώση, επί τόπου, των συνθηκών του έργου για τη

διαμόρφωση της προσφοράς του και να καταθέσει σχετική βεβαίωση συμμετοχής

επί ποινή απόρριψης. 

 Στον κλειστό φάκελο θα πρέπει  να εμπεριέχονται  προσφορές,  στις  οποίες θα

είναι  εμφανείς  οι  τιμές  χωρίς  Φ.Π.Α.,  ο  αναλογών  Φ.Π.Α.  και  τα  οικονομικά

στοιχεία της εταιρείας (Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.). Επίσης στην προσφορά θα κατατεθεί

ξεχωριστά τιμή για την προμήθεια και την τοποθέτηση αλλά και τη συνολική

τιμή τετραγωνικού μέτρου.
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 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, σε κλειστό φάκελο

(ο οποίος θα φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή της εταιρείας), έως και την

Τρίτη 08-09-2026, ώρα 12:00μμ.  

 Η  προθεσμία  κατάθεσης  προσφορών  τηρείται  απαρέγκλιτα.  Προσφορές  που

τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

  Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της ετήσιας

επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  των  οικονομικών  προσφορών  του

έργου που ορίζονται με Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου. 

                                                                                    Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικού 

                                                                                 Τίτιλας Γεράσιμος
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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε προμήθεια και τοποθέτηση

πλακών ορυκτής ίνας με μεταλλικό σκελετό στους χώρους του Νοσοκομείου.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι εξής:

1. Τοποθέτηση ψευδοροφών από ορυκτή ίνα 

(α) Προετοιμασία του χώρου εργασίας με την καθαίρεση και την απομάκρυνση

των υφιστάμενων ψευδοροφών

(β) Τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού.

(γ)  Παραλαβή και  τοποθέτηση επισκέψιμης οροφής από πλάκες ορυκτών ινών

διαστάσεων 0.60Χ0.60μ. 

ΓΕΝΙΚΑ

Πριν  ξεκινήσουν  οι  εργασίες,  οι  χώροι  του  εργοταξίου  θα  προετοιμαστούν

κατάλληλα, με σεβασμό στη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας του εργολάβου θα πρέπει να φροντίσει για την ασφάλεια

της  εργασίας  στο  εργοτάξιο,  την  ασφαλή  διέλευση  του  προσωπικού  του

Νοσοκομείου και την ασφάλεια των εργατών του εργοταξίου.

Η ευθύνη ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου βαρύνει  αποκλειστικά τον

εργολάβο.

Τα έξοδα μεταφορών βαρύνουν τους ενδιαφερομένους.                                               
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