
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

                                     ΘΕΜΑ : Συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού του Νοσοκομείου.

 

Το  Νοσοκομείο  μας  προτίθεται  να  προχωρήσει  σε  ανάθεση  υπηρεσιών  συντήρησης

(καθαρισμός - απολύμανση) των τοπικών διαιρούμενων συστημάτων κλιματισμού (split types).

     Ο ανάδοχος, οφείλει να λάβει γνώση επί τόπου των συνθηκών του έργου για τη διαμόρφωση

της προσφοράς του και να καταθέσει βεβαίωση συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, έως και την Τρίτη 15-09-2026, στην

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

     Ο  ανάδοχος  θα  χορηγεί  οποιoδήποτε  έγγραφο  αιτηθεί  το  Νοσοκομείο  στο  πλαίσιο

συμμόρφωσης με το ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022. 

          

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

              ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΙΤΙΛΑΣ
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Θεσσαλονίκη, 08-09-2026
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Κων/πολεως 49
Ταχ. Κώδικας: 54642
Πληροφορίες: Τσιρώνης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2313 2281
Email: g.tsironis@ippokraƟo.gr



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν καθαρισμό και απολύμανση με φάρμακο των εναλλακτών

των εσωτερικών μονάδων, των ανεμιστήρων των εσωτερικών μονάδων και των εναλλακτών και

ανεμιστήρων των εξωτερικών μονάδων. Θα γίνεται χρήση ειδικού εξοπλισμού (''ελεφαντάκι''). Ο

καθαρισμός των εσωτερικών ανεμιστήρων  θα γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια.

     Εάν σε έλεγχο από το Νοσοκομείο προκύψει πλημμελής καθαρισμός ο ανάδοχος θα εκτελεί

επαναληπτικό καθαρισμό χωρίς επιπλέον χρέωση. 

     Ο ανάδοχος θα εκτελεί διαδικασία on-off προ και μετά την συντήρηση της μονάδος και θα

σημειώνει τυχόν δυσλειτουργία. Ο ανάδοχος, με το πέρας της ημερήσιας εργασίας, θα χορηγεί

στην Τεχνική Υπηρεσία ημερήσιο δελτίο εργασιών στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία των

καθαρισθέντων τεμαχίων εκείνης της ημέρας (κτήριο - όροφος - χώρος (θάλαμος - γραφείο) -

κατασκευαστής -  ισχύς) και  τυχόν δυσλειτουργίες,  ούτως ώστε το  Νοσοκομείο να μπορεί  να

ελέγξει την ημερήσια πρόοδο εργασιών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ανάδοχος θα

χορηγεί συγκεντρωτικά φύλλα  excell εκτελεσθέντων εργασιών ανά κτήριο και ανά όροφο, με

καταχώρηση  αντίστοιχου  αριθμού  μονάδων,  κατασκευαστή  και  ονομαστικής  ισχύος,

εκτυπωμένα σε σελίδες με το επίσημο λογότυπο της εταιρείας του. 

      Τό  έργο  αφορά  στην  συντήρηση  850  (οκτακοσίων  πενήντα)  μονάδων   οι  οποίες  θα

υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία. 

     Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Μαϊου 2026. Η τήρηση

του χρονοδιαγράμματος εργασιών αποτελεί απαράβατο όρο της σύμβασης, η διαφοροποίηση

του οποίου συνιστά μονομερές προνόμιο του Νοσοκομείου.  

     Λόγω  τής  φύσης  εργασιών,  ο  ανάδοχος  θα  διαθέτει  στο  δυναμικό  της  εταιρείας  του

τουλάχιστον έναν τεχνικό με άδεια επέμβασης σε ψυκτικά συγκροτήματα (πτυχίο εργοδηγού

ψυκτικού ή/και πτυχίο τεχνίτου ψυκτικού σε οποιονδήποτε συνδυασμό) για κάθε σύμβαση με το

Νοσοκομείο.  Ο  ανάδοχος  θα  τηρεί  τα  προβλεπόμενα  μέτρα  ασφαλείας  σύμφωνα  με  την

ισχύουσα νομοθεσία.  
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     Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται την Τεχνική Υπηρεσία και να συλλέξουν όσα

τεχνικά ή άλλα στοιχεία κρίνουν απαραίτητα για την διαμόρφωση των προσφορών τους.
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